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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На техническое обслуживание воздушных винтовых компрессоров Atlas Copco и Dalgakiran  расположенных по адресу: Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша д. 2-6/22.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Заказчик
	АО «КЛЕВЕР»

	2
	Место указания услуг
	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша д.2-6/22.

	3
	Цель производства работ
	Поддержание компрессорного оборудования в работоспособном состоянии в соответствии с эксплуатационной документацией. 

	4
	Краткое описание работ
	1. Выполнить периодическое техническое обслуживание воздушных винтовых компрессоров Atlas Copco и Dalgakiran в количестве 5 шт. 

	5
	Виды и объем работ
	1. Перечень оборудования для проведения периодического  технического обслуживания.
- воздушный винтовой компрессор TIDY 40B, заводской номер 40116;
- воздушный винтовой компрессор TIDY 40B, заводской номер 41525;
- воздушный винтовой компрессор DVK-100, заводской номер 101523,
- воздушный винтовой компрессор Atlas Copco GA37FF, заводской номер API593622,
- воздушный винтовой компрессор Atlas Copco GA37LVSD+FF, заводской номер API869319.
2. График периодичности проведения технического обслуживания и перечень необходимых работ по регламентному обслуживанию содержатся в Приложении 1 и 2 к техническому заданию.

	6
	Сроки оказания услуг
	Необходимо указать в коммерческом предложении минимальный срок выполнения работ.

	7
	Требования к выполняемым работам
	1.Работы осуществляются в условиях действующего производства, без остановки технологического процесса.
2. Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ.
3. Устанавливаемое оборудование, изделия и материалы должны отвечать требованиям стандартов и техническим условиям, иметь сертификаты (паспорта) соответствия безопасности или иные аналогичные документы, в случае если это установлено законодательством, быть новыми (не бывшими в эксплуатации). 
4.Для производства работ использовать материалы как отечественного, так и импортного производства по согласованию с Заказчиком. 
5.Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям, действующим государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим нормативным актам.
6. Уборку и вывоз мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня. 


	8
	Требования к Подрядчику
	1. Должен иметь удовлетворительное финансовое положение. Неприемлемым положением считается:
· наличие процесса ликвидации;
· наличие решения Арбитражного суда о наложении ареста на имущество;
· наличие решения о признании компании банкротом;
· наличие решения о приостановлении деятельности в соответствии с КоАП РФ;
· наличие судимости или решения о лишении права заниматься определенной деятельностью у руководителя и главного бухгалтера;
· присутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
2. Должен обладать необходимыми ресурсами:
· трудовые ресурсы с соответствующей квалификацией и допуском к работам (обучение по охране труда при работе на компрессорном оборудовании, группа по электробезопасности).
3. Должен иметь соответствующие ОКВЭД.
4. Разрешительная документация подрядной организации должна соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к лицам осуществляющим виды работ согласно настоящему Техническому заданию, в случае если такие требования установлены законодательством РФ








Техническое задание составлено на  - 2 (двух) листах.

Задание разработал:
Заместитель главного энергетика                  ____________    Шарапов Е.А.


Согласовано И.О. главного энергетика            ____________   Панченко Р.В.     



 
                             Приложение 1 к ТЗ на ТО воздушных винтовых компрессоров
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